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Cekuust A - Cekuus dakmepuuudHol Y ycmaHobku u komMnpeccopa; Cekuus b - Cekuus MexaHu4eckou u
aHa3podHel dusnczudeckol c4ucmku bodsl (aHa3podHbLIG peakmop C 3akpenneHHol Mukpodnopol); Cekuus B -
Cekuusi a3podHol duonoezuyeckod oqucmku ¢ nnabatuled 3azpyskol; Cekuus [ - Cekuus Gpu3UKO-xUMU4ECKOU
o4ucmku Bodsl (ueonumobas 3azpyska).

MoHMaxHble U 3eMAsHble padomsl Npobodums coznacHo (M 129.13330.2011 “HapyxHble cemu U COGpYXeHus
BodocHadxeHus u kaHaausauuu”,

MPY MOHTAXE OBPATUTb 0COBCE BHUMAHME:

Pa3padomky komnobaHa npousbodums npu ycnobuu codnwdeHus npabun mexHuku BesonacHocmu npoBedeHus
3eMAsHbIX padom, ¢ codntdeHuem mpedobanul dedcmbytouwed HopMamubHou dokyMeHmauuu, MoHMax cmaHuuu
npou3bodumb HA NnecyaHyw nodcbinky, cmaHuu He nodbepzamb ydapam, odceinky npousbodums bmecme ¢ 3anubkod
odHobpeMeHHo dna koMneHcauuu BHYmpeHHez0 U BHewHezo0 dabneHus.

[TpumMeYaHue:
*Mpu onpedeneHuu ommemku ypobHs 3emMau npedycmompems dydyuiee dnazoycmpoucmbo ydacmka, Bo3MoxHbIe

naHdwadmHsie padomsl (Komopsie Mozym Npubecmu K USMeHeHUK omMemku ypobHsa 3emau).

**Mpou3bodumens ocmabnsem 3a codou npabo bHocumb usMeHeHus B KOHCMPUKU UK ycmaHobok u cocmad ux
KOMNAeKmykwUx, 8e3 HapyweHUst GUHKUUOHAAbHOCMU. Bce usaMeHeHUst donxHb cmpaxambcs & mexHuyeckod
JOKUMEHMAUUU HA YycmaHoBbKu.

MoHMAXHAA CXeMa

C4ucmka Bodbl u3 npydod u dpyzux uckyccmbeHHbx Bodoemod

Om opedHU4ecKUXx U MUHepd.bHbIX 302PpA3HEHUU
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Секция А  - Секция бактерицидной УФ установки и компрессора; Секция Б - Секция механической и анаэробной биологической очистки воды (анаэробный реактор с закрепленной микрофлорой); Секция В - Секция аэробной биологической очистки с плавающей загрузкой; Секция Г - Секция физико-химической очистки воды (цеолитовая загрузка). Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации". ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления. Примечание: *При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). **Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию установок и состав их комплектующих, без нарушения функциональности. Все изменения должны отражаться в технической документации на установки. 


